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DURABLE

ARRETE 1n° PREF-DCDD-2010-0003
du 4 janvier 2010
autorisant la société SICLI a exploiter une usine de fabrication et de recyclage d'extincteurs, de
recyclage de halon et de dénaturation d'extincteurs sur le territoire des communes de
SAINT-FLORENTIN et de CHEU.

Le Préfet de I’ Yonne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de I'Ordre National dy Meérite

VUS ET CONSIDERANTS

Vu le Code de I"Environnement et notamment son titre 1 du livre vV,

Vu larrété préfectoral n® PREF-DCLD-B1-2000-0313 du 17 maj 2000 autorisant M. le directeur de
I'Etablissement SICLI & exploiter une usine de fabrication d'extincteurs sur le territoire de la commune de
SAINT-FLORENTIN,

Vu larrété préfectoral n° PREF-DCLD-2003-0109 du 4 mars 2003 portant prescriptions complémentaires
applicables & I'exploitation dune usine de fabrication d'extincteurs, par la société SICLI, 4 SAINT-
FLORENTIN,

Vu Tarrété préfectoral n° PREF/DCLD/2004/0858 du 5 octobre 2004 autorisant la société SICI a
exploiter une uniié de conditionnement de halons sur le territoire de la commune de Saint-Florentin,

Vu larrété préfectoral p° PREF-DCDD-2006-0108 du 28 mars 2006 portant prescriptions
complémentaires & l'amété d'autorisation délivré g fa société SICLI en date du 17 maj 2000 autorisant Ia

société SICLI & exploiter une usine de fabrication d'extincteurs sur le territoire de la commune de SAINT-
FLORENTIN,

Vu la demande présentée le 22 maj 2008 par la société SICLI dont le siége social est situé 2-4, rue Blaise
Pascal au BLANC MESNIL (93) en vue d’obtenir I’autorisation d’exploiter une nouvelle activitg de
dénaturation d'extincteurs sur le territoire des communes de SAINT-FLORENTIN et de CHELJ dans la
Zone Industrielle de la Sauniére,

Vu le dossier déposé a Pappui de sa demande,



vy la décision en date du 5 mars 2009 du président du tribunal administratif de DIJON portant
désignation du comimissaire enquéteur,

Vu |’arrété préfectoral en date du 13 mars 2009 ordonnant I’organisation d’une enquéte publique du 14
aveil 2000 au 20 mai 2009 sur le territoire des communes de CHEU et de SAINT-FLORENTIN,

Vu "accomplissement des formalités d’affichage réalisé dans ces communes de I"avis au public,
Vu la publication en date du 19 mars 2009 et du 23 mars 2009 de cet avis dans deux journaux locaux,
Vu le registre @’ enquéte et I’avis du commissaire enquéteur,

Vu les avis émis par les conseils municipaux des communes de GERMIGNY, CHEU et LIGNY LE
CHATEL,

Vu les avis exprimés par les différents services et organismes consultés,

Vu I’avis en date du 16 juillet 2009 du CHSCT de SICLI,

Vu le rapport et les propositions de !inspection des installations classées en date du 6 novembre 2009,
iy avis en date du 26 novembre 2009 du CODERST au cours duguel fe demandeur a i€ entendu
CONSIDERANT qu’en application des dispositions de I’article L. 512-1 du Code de I’Environnement,
Pautorisation ne peut étre accordée que si les dangers ou inconvénients de ['installation peuvent étre

prévenus par des mesures que spécifie I"arrété préfectoral ;

CONSIDERANT que les mesures imposées & I’exploitant sont de nature & prévenir les nuisances et les
risques présentés par les installations ;

CONSIDERANT que les conditions légales de délivrance de ’autorisation sont réunies,

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture

ARRETE



TITRE 1 - PORTEE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES

CHAPITRE 1.1 BENEFICIAIRE ET PORTEE DE L’AUTORISATION

ARTICLE 1.L.1. EXPLOITANT TITULAIRE DE L’ AUTORISATION

La société SICLI dont le siége social est situé 2-4, rue Blaise Pascal au BLANC-MESNIL, (93) est
autorisée, sous réserve du respect des prescriptions annexées au présent arrété, a exploiter sur le territoire
des communes de CHEU et de SAINT-FLORENTIN, sise ZI La Sauniére, les installations détailldes dans
les articles suivants.

ARTICLE 1.1.2. MODIFICATIONS ET COMPLEMENTS APPORTES AUX PRESCRIPTIONS
DES ACTES ANTERIEURS

Les prescriptions contenues dans les actes pris au titre de la réglementation sur les installations classées
en date des 17 mai 2000, du 4 mars 2003, du 5 octobre 2004 et du 28 mars 2006 antérieurement délivrés
au pétitionnaire pour I’établissement qu’il exploite sur le territoire des communes de CHEU et de
SAINT-FLORENTIN sont supprimées.

ARTICLE 1.1.3. INSTALLATIONS NON VISEES PAR LA NOMENCLATURE OU SOUMISES A
DECLARATION

Les prescriptions du présent arrété s'appliquent également aux autres installations ou équipements
exploités dans l'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur
proximité ou leur connexité avec une instailation soumise & autorisation & modifier les dangers ou
inconvenients de cette installation.

Les dispositions des arrBlés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux
installations classées soumises a déclaration sont applicables aux installations classées soumises a
déclaration incluses dans ['établissement dés lors que ces installations ne sont pas régies par le présent
arrété préfectoral d'autorisation.

CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS

ARTICLE 1.2.1. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNEES PAR UNE RUBRIQUE DE LA
NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES

Rubriqu - . e i . . .
. q Désignation des activités Capacité des installations Régime
Stockage de 84 tonnes
d’extincteurs usagés , de 50
Station de transit de déchets provenant| tonnes de poudre, et de 50
167.4 . . . , . A
d’installations classées tonnes d’ eaux avec émulseur,
soit au total 184 tonnes.
Activité de dénaturation des _
: S , extincteurs (traitement des f
Traitement ou incinération de déchets . ( . :
167.c . ) . extincteurs provenant des clients A )
provenant d’installations classées . i
de I'entreprise) '
6.5 tonnes par jour
11853 Reégéneration des fluides et recyclage des Recyclage des halons . A
3 . . - .
halons, sur site de traitement 55 lonnes par an au maximum




Traitement de surfaces, les procédés utilisant| Dégraissage dans une machine
25659 5 | de8 liquides, le volume total des cuves de| avee 2890 litres de bains de A ,
TTUTTT | traitement €tant supérieur a produits :
1 500 litres Jusqu'an 31 mars 2010,
s - appareils clos :ploitati
Cf)il}quani et appare s 08 en’e>:pl'01’ta110n, 9 tonnes de halos :
1185.2.a |dépbt de halons neufs ou régénérés. La . _ D ]
e o X . (10 containers de 900 kg) |
capacité unitaire étant supérieure & §00 litres - |
Stockage de  liquides  inflammables |
représentant une capacité équivalente totale | Capacité équivalente stockée de ‘
1432.2.b L. . R . 3 . o _ D
supérieure 4 10 m” mais inférieure ou égale | 16 m™ (fuel, peintures et diluant)
4100 m’
Dépdt de bois, papier, cartons
L T . . Stockage de palettes et de
1530.2 | La quantit¢ stockée étant supérieure a 1000 gedep 3 D
g ) . 3 cartons — 1.600 m
m” mais inférieure ou égale 2 20 000 m
Emploi de matiéres abrasives pour
grenaillage, la puissance installée des . .
. 2 grenailleuses, la puissance
2575 | machines fixes concourant au . . D
. e . . totale maximale étant de 56 kW
fonctionnement de I’installation  étant
supérieure & 20 kW
Installations de combustion, la puissance
2910-A thermique maximale de Pinstallation étant| Puissance totale installée : 3,3 De
supérieure @ 2 MW, mais inférieure & 20 MW
MW
Installations de  réfrigération ou de
compression, la puissance absorbée étant| 3 compresseurs d’air pour une
2920.2.b o \ e . . ) D
supérieure a 50 kW, mais inférieure ou égale | puissance absorbée de 187 kW.
a 500 kW .
Ateliers de charge d’accumulate .
oHers e UL -la Chargeurs de batteries
puissance maximale de courant continu| . . . °
2925 o L. ) disséminés pour un total de 79 D
utilisable pour cette opération étant
et : 1,71 kW
superieure & 50 KW
Application de peintures Jorsque
Papplication est faite par tout procédé autre |
20402 | 9U€ le « trempé », si la quantité maximale de| Application de peinture : 26,25 De |
7 | produits susceptible d’étre mise en ceuvre est kg/j
supérieure & 10 kgfj, mais inférieure ou
égale & 100 kg/j

A @ Autorisation ; D : Déclaration ; DC : Déclaration soumise & contrdle périodique.

L'activité de dégraissage dans une machine avec 2 890 litres de bains de produits devra étre démantelée
au plus tard le 31 mars 2010.



ARTICLE 1.2.2. SITUATION DE I’ETABLISSEMENT

Les installations autorisées sont situées sur les communes, parcelies et lieux-dits suivants

Communes | Parcelles Section

SAINT-FLORENTIN 279 - 280 AZ
CHEU &2 AM

ARTICLE 1.2.3. SANS OBJET

ARTICLE 1.2.4. CONSISTANCE DES INSTALLATIONS AUTORISEES

L’établissement comprenant I"ensemble des installations classées et connexes, est organisé de 1a facon
suivante :

» Une unité de dénaturation d'extincteurs,
*» 3 lignes de production d'extincteurs : CO,, poudre et eau, extincteurs & roues,
o [ne station-service halons CO5 et FM200.

CHAPITRE 1.3 CONFORMITE AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION

Les installations et leurs annexes, objet du présent arrété, sont disposées, aménagées et exploitées
conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par
Texploitant. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrété, des
arrétés complémentaires et les réglementations autres en vigueur.

CHAPITRE 1.4 DUREE DE L’AUTORISATION
ARTICLE 1.4.1. DUREE DE L’AUTORISATION

La présente autorisation cesse de produire effet si M'installation n'a pas €t€ mise en service dans un délai de
trois ans ou n'a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf cas de force majeure.

CHAPITRE 1.5 SANS OBJET
CHAPITRE 1.6 SANS OBJET

CHAPITRE 1.7 MODIFICATIONS ET CESSATION D’ ACTIVITE
ARTICLE 1.7.1. PORTER A CONNAISSANCE

Toute modification apportée par le demandeur aux installations, 4 leur mode d'utilisation ou a leur
voisinage, et de nature & entrainer un changement notable des éléments du dossier de demande
d'autorisation, est portée avant sa réalisation 4 la connaissance du Préfet avec tous les Zléments
d'appréciation.

ARTICLE 1.7.2. MISE AJOUR DES ETUDES D'IMPACT ET DE DANGERS

Les études d’impact et de dangers sont actualisées a l'occasion de toute modification notable telle que
prévue a larticle R. 512-33 du Code de I'Environnement. Ces compléments sont systématiquement
communiques au Préfet qui pourra demander une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des




vérifications particuliéres, effectuée par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis 3 son
approbation. Tous les frais engagés a cette occasion sont supporiés par I’exploitant.

Les équipements abandonnés ne doivent pas étre maintenus dans fes installations. La cuve de 30 m®
devant contenir du FM 200 (heptafluoropentane) doit &tre démantelée sous un délai de 1 an:

Toutefois, lorsque leur enlévement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des
dispositions matérielles interdiront leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention

des accidents.

ARTICLE 1.7.4, TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT

2,

Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous I'article 1.2 du présent arrété
nécessite une nouvelle demande d'autorisation ou déclaration.

ARTICLE 1.7.5. CHANGEMENT D’EXPLOITANT

3.

Dans le cas ot l'établissement change d'exploitant, le successeur fait la déclaration au Préfet dans le mois
qui suit la prise en charge de ['exploitant,

ARTICLE 1.7.6. CESSATION D’ACTIVITE

4

Sans préjudice des mesures de Particle R. 512-74 du Code de I’Environnement pour I’application des

articles R. 512-75 a R. 512-79, lorsqu'une installation classée est mise a l'arrét définitif, I'exploitant notifie

au préfet [a date de cet arrét trois mois au moins avant celui-ci.

La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dés l'arrét de

l'exploitation, la mise en sécurit¢ du site. Ces mesures comportent potamment :

- I'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les
installations de stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site

- des interdictions ou limitations d'accés au site ;

- la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;

- la surveillance des effefs de l'installation sur son environnement.

En outre, l'exploitant doit placer le site de 'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux
intéréts mentionnés a l'article L. 511-1 du Code de I’Environnement.

CHAPITRE 1.8 DELAIS ET VOIES DE RECOURS

L'exploitant peut saisir le tribunal admiristratif sis 22 rue d’Assas 21000 DIJON compéient d'un recours
contentieux dans les deux mois & compter de la notification du présent arrété,

A l'intérieur de ce délai, il peut également saisir le préfet d'un recours gracieux, ou M. le ministre
chargé des installations classées pour la protection de I'environnement d'un recours hiérarchique qui
n’interrompt en aucune fagon le délai de recours contentieux (I’absence de réponse de I’administration au
terme d’un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet).

Le délai de recours d'un tiers est de quatre ans & compter de la publication ou de I'affichage du
présent arrété. La mise en service de ['installation peut intervenir dans les trois ans qui suivent la



délivrance de l'autorisation. Dans ce cas, le délai de recours des tiers est prolongé de deux ans & compter
de la mise en activité de I’installation.

CHAPITRE 1.9 ARRETES, CIRCULAIRES, INSTRUCTIONS APPLICABLES

Sans préjudice de la réglementation en vigueur, sont notamment applicabies a ['établissement les
prescriptions qui le concemnent des textes cités ci-dessous :

Dates _ Textes

22/12/08 Arrété du 22/12/08 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
classées soumises a déclaration sous la rubrique n° 1432 (Stockage en réservoirs
manufacturés de liquides inflammable

30/09/08 |Arrété du 30/09/08 relatif aux prescriptions générales applicables aux dépbts de papien
et carton relevant du régime de la déclaration au titre de ia rubrigue n° 1530 de la
nomenclature des installations classées pour la protection de I'environnement

15/01/08 |Arréte du 15 janvier 2008 relatif & la protection conire la foudre de certaines
instatlations classées

31/01/08 |Arrété relatif &4 la déclaration annuelle des émissions polinanies des installations
classées soumises & autorisation

30/06/06 |Arrété du 30 juin 2006 relatif aux installations de traitements de surfaces soumises a
autorisation au titre de la rubrique 2565 de la nomenclature des installations classées
29/09/05 |Arrété du 29 septembre 2005 relatif & ’évaluation et & la prise en compte de la
probabiiité d’occurrence, de fa cinétique, de 1’intensité des effets et de la gravité des
conséquences des accidenis potentiels dans les études de dangers des installations
classées soumises & autorisation

29/07/05 |Arrété du 29 juillet 2005 fixant le formulaire du bordereau de swvi des déchets
dangereux

07/07/05 |Arrété du 7 juillet 2005 fixant le contenu des registres mentionnés a l'article 2 du
décret n® 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au controle des circuits de traitement des
déchets et concernant les déchets dangereux et les déchets autres que dangereux ou
radioactifs

(2/05/02 ‘Arréié du 2 mai 2002 relatif aux prescriptions généraies applicables aux installations

classées soumises 4 déclaration sous la rubrique n® 2940 (Utilsation de peinture sur
support quelconque)
29/05/00 Arréié du 2 avril 2002 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations

classées soumises & déclaration sous la rubrique n©2925 : Ateliers de charge
d'accumulateurs

02/02/98 (Arrété du 2 février 1998 modifié relatif aux préiévements et 4 la consommation d'eau
ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de
I'environnement soumises 4 autorisation

25/07/97 |Arrété du 30 juin 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
classées pour la protection de 'Environnement soumises a déclaration sous la rubrigue
n° 2910 : Combustion.




30/06/97 Arréié du 30 juin 1997 relatif aux prescriptions générales applicabies aux installations
classées pour la protection de ['Environnement soumises a déclaration sous la rubrique
n® 2575 : Emploi de matiéres abrasives.

23/01/97 |Arrété du 23 janvier 1997 relatif a la limitation des bruits émis dans I'environnement
par ies installations classées pour ia proiection de i'environnement

10/05/93 ‘Arrété du 10 mai 1993 fixant les régles parasismiques applicables aux installationg
soumises 4 la législation sur les installations classées

10/07/90 |Arrété du 10 juillet 1990 modifié relatif a ['interdiction des rejets de certaines
substances dans les eaux souterraines

31/03/80 |Arrété du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électrigues des
ctablissements réglementés au titre de la iégislation sur les installations classéeg
suscepiibles de présenter des risques d'explosion

CHAPITRE 1.10 RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS
Les dispositions de cet arrété préfectoral sont prises sans préjudice des autres Iégislations et
réglementations applicables, et notamment le Code Minier, le Code Civil, le Code de I’Urbanisme, le
Code du Travail et le Code Général des Collectivités Territoriales, la réglementation sur les équipements
sous pression. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. La présente autorisation ne
vaut pas permis de construire.

TITRE 2 — GESTION DE I’ETABLISSEMENT

CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 2.1.1. OBJECTIFS GENERAUX

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans ta conception l'aménagement, l'entretien et
I'exploitation des installations pour :

- limiter la consommation d’eau, et limiter les émissions de polluants dans I'environnement ;

- la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des
quantités rejetées ;

- prévenir en toutes circonstances, I'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou
accidentels, directs ou indirects, de matiéres ou substances qui peuvent présenter des dangers ou
inconvénients pour la commodité de voisinage, la santé, la salubrité publique, I'agriculture, la
protection de la nature et de I'environnement ainsi que pour la conservation des sites et des
monuments.

ARTICLE 2.1.2. CONSIGNES D’EXPLOITATION

L’exploitant établit des consignes d'exploitation pour l'ensemble des installations comportant
explicitement les vérifications & effectuer, en conditions d’exploitation normale, en périodes de
démarrage, de dysfonctionnement ou d’arrét momentané de fagcon & permettre en toutes circonstances le
respect des dispositions du présent arrété.

L’exploitation doit se faire sous la surveillance de personnes nommément désignées par I'exploitant et
ayant une connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans I’installation,



CHAPITRE 2.2 RESERVES DE PRODUITS OU MATIERES CONSOMMABLES

ARTICLE 2.2.1. RESERVES DE PRODUITS

L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matiéres consommables utilisés de manicre
courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que manches de filtre,
produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants. ..

CHAPITRE 2.3 INTEGRATION DANS LE PAYSAGE

ARTICLE 2.3.1. PROPRETE

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer I'installation dans le paysage.
L'ensemble des installations est maintenu propre et eniretenu en permanence.

ARTICLE 2.3.2, ESTHETIQUFE

Les abords de l'installation, placés sous le contrdle de I'exploitant sont aménagds et maintenus en bon état
de propreté (peinture,..). Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier
(plantations, engazonnement,...).

CHAPITRE 2.4 DANGER OU NUISANCES NON PREVENUS

Tout danger ou nuisance non susceptibles d’étre prévenus par les prescriptions du présent arrété est
immédiatement porté & [a connaissance du Préfet par I’exploitant.

CHAPITRE 2.5 INCIDENTS OU ACCIDENTS

ARTICLE 2.5.1. DECLARATION ET RAPPORT

L'exploitant est tenu 4 déciarer dans les meiileurs délais a Yinspection des installations classées les
accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature & porter
atteinte aux intéréts mentionnds & I'article L. 511-1 du Code de I'Environnement.

Un rapport d'accident ou, sur demande de I'inspection des installations classées, un rapport d'incident est
transmis par l'exploitant & l'inspection des installations classées. [I précise notamment les circonstances et
les causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et I'environnement, les mesures prises
ou envisagees pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier Ies effets 4 moyen ou
long terme.

Ce rapport est transmis sous 15 jours & l'inspection des installations classées,

CHAPITRE 2.6 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE
L’INSPECTION

L'exploitant doit établir et tenir & jour un dossier comportant Jes documents suivanis
- ledossier de demande d'autorisation initial,
- les plans tenus 4 jour,
- les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises &
déclaration non couvertes par un arré(é d'autorisation,



- les arréiés préfectoraux relatifs aux installations soumises a autorisation, pris en application de
la législation relative aux installations classées pour la protection de 1’environnement,

- tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le
présent arrété ; ces documents peuvent étre informatisés, mais dans ce cas des dispositions
doivent &tre prises pour la sauvegarde des données.

TITRE 3 - PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE
CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 3.1.1. DISPOSITIONS GENERALES

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, I’exploitation et I’entretien des
installations de maniére 4 limiter les émissions a I’atmosphére, y compris diffuses, notamment par la mise
en ceuvre de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et
le trattement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en
optimisant notamment I’efficacité énergétique.
Les installations de traitement devront étre congues, exploitées et entretenues de maniére 4 réduire 3 leur
minimum les durées d’indisponibifité pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinement leur
fonction.
Les installations de traitement d’effluents gazeux doivent étre concues, exploitées et entretenues de
maniére :

- afaire face aux variations de débit, température et composition des effluents,

- aréduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d’indisponibilité,
Si une indisponibilité est susceptible de conduire 4 un dépassement des valeurs limites imposées,
’exploitant devra prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en -
arrétant les installations concernées.
Les consignes d’exploitation de I’ensemble des installations comportent explicitement les contrbles a
effectuer, en marche normale et a la suite d’un arrét pour travaux de modification ou d’entretien, de facon
a permetire en toute circonstance le respect des dispositions du présent arrété,
Le brillage 4 I'air tibre est interdit 2 Pexclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits brilés sont
identifiés en qualité et quantité.

ARTICLE 3.1.2. POLLUTIONS ACCIDENTELLES

Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour
que les rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. La
conception et 'emplacement des disposiiifs de sécurité destinés & protéger les appareillages contre une
surpression interne devraient éfre tels que cet objectif soit satisfait, sans pour cela diminuer leur efficacité

ou leur fiabilité.

ARTICLE 3.1.3. ODEURS

Les dispositions nécessaires sont prises pour que !’établissement ne soit pas 4 1’origine de gaz odorants,
susceptibles d’incommoder e voisinage, de nuire  la santé ou 4 Ja sécurité publique.

ARTICLE 3.1.4. VOIES DE CIRCULATION

Sans préjudice des réglements d’urbanisme, I’exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour
prévenir les envols de poussiéres et de matires diverses : ‘



- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de
pente, revétement, etc.), et convenablement nettoyées,

- Les véhicules sortant de ’installation n’entrainent pas de dépdt de poussiére ou de boue sur les
voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que Ie lavage des roues des véhicules
doivent étre prévues en cas de besoin,

- les surfaces ol cela est possible sont engazonnées,

- des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.

Des dispositions équivalentes peuvent étre prises en lieu et place de celles-ci.

ARTICLE 3.1.5. EMISSIONS DIFFUSES ET ENVOLS DE POUSSIERES

Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos, batiments fermés) et les
instaliations de manipulation, transvasement, transport de produits puivérulents sont, sauf impossibilité
technique démontrée, munies de dispositifs de capotage et d’aspiration permettant de réduire les envols
de poussieres. Si nécessaire, les dispositifs d’aspiration sont raccordés 2 une installation de dépoussiérage
en vue de respecter les dispositions du présent arrété. Les équipements et amenagements correspondants
satisfont par ailleurs fa prévention des risques d’incendie et d’explosion (évents pour les tours de séchage,
les dépoussiéreurs...).

CHAPITRE 3.2 CONDITIONS DE REJET
ARTICLE 3.2.1. DISPOSITIONS GENERALES

Les points de rejet dans le milieu naturel doivent &tre en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet non
prévu au présent chapiire ou non conforme a ses dispositions est interdit. La dilution des rejets
atmosphériques est interdite.

Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur,

Les rejets a ’atmosphere sont, dans toute la mesure du possible, collectés et ¢vacugs, apres traitement
eéventuel, par Iintermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. L’emplacement
de ces conduits est tel qu’il ne peut vy avoir 4 aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans les
conduits ou prises d’air avoisinant. La forme des conduits, notamment dans leur partie la pius proche du
débouché a I’atmosphére, est congue de facon & favoriser au maximum I’ascension des gaz dans
I’atmosphere. La partie terminale de la cheminée peut comporter un convergent réalisé suivant ies régles
de I'art lorsque la vitesse d’éjection est plus élevée que la vitesse choisie pour Jes gaz dans la cheminée,
Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au
voisinage du débouché est continue et lente,

Les poussiéres, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, capiés 4 la source et canalisés,
sans préjudice des régles relatives & I"hvgiéne et a la séeurité des travailleurs,

Les conduits d’¢évacuation des effluents atmosphériques nécessitant un suivi, dont les points de rejet sont
repris ci-apres, doivent étre aménagés (plate-forme de mesure, orifices, fluides de fonctionnement,
emplacement des appareils, longueur droite pour la mesure des particules) de maniére a permetire des
mesures 1eprésentatives des émissions de polluants & ["atmosphére. En particulier les dispositions des
normes NF 44-052 et EN 13284-1 sont respectées.

Ces points doivent étre aménagés de maniére a étre aisément accessibles et permetire des interventions en
toute sécurité. Toutes les dispositions deivent également &tre prises pour faciliter I'intervention
d’organismes extérieurs & la demande de I’inspection des instaliations classées.

Les incidents ayant entrainé le fonctionnement d'une alarme et/ou 1'arrét des installations ains; que les
causes de ces incidents et les remedes apporiés sont également consi gnés dans un registre.

L'exploitant doit prendre toutes les dispositions afin d'avoir en quantité suffisante:



e des manches de remplacement pour le filtre & manche de la grenailleuse de la ligne Appareils 4

Roue,
e des filtres de remplacement pour les cabines de peinture et les installations de soudure.

ARTICLE 3.2.2. CONDUITS ET INSTALLATIONS RACCORDEES

Installations de combustion:

N® de Installatio Puissanc
condui ns . e ou Licu Combustible
raccordée ..
t i capacite
i Générateur | 581 kW Travée 3 Fuel
6504
2 Générateur | 349 kW Travee 8 Fuel
6508
3 Générateur| 581 kW Travée 5 Fue]
6505
4 Générateur | 581 kW Travée 6 Fuel
6506
6 Générateur | 581 kW Vestiaires Fuel
6511
9 Générateur | 175 kW Protypes Propane
11 Générateur | 45 kW Travée 8 Fuel
6509
14§ Générateur | 200 kW Bureaux- Propane
Administration
Ligne de fabrication des extincteurs CO5:
N° de conduit Installations raccordées
50 Sérigraphie
47 Peinture
23 Séchage
49 Séchage
Ligne de fabrication des appareils 4 roue;
N° de conduit Installations raccordées
24 Grenailleuse
52 Dégraissage
53 Cabine de Peinture
54 Dégraissage




Ligne de fabrication poudre et eau::

N° de conduit

Installations raccordées

45

Sérigraphie

Station-service Halon:

N° de conduit

Installations raccordées

27

Cabine de Peinture

56

Séchage

ARTICLE 3.2.3. CONDITIONS GENERALES DE REJET

Ha:teu Diamétre Débit maximal en
en mm Nm3/h
en m

Conduit N° 1 8 350 1000
Conduit N° 2 8 350 570
Conduit N° 3 8 350 2100
Conduit N° 4 8 350 1200
Conduit N° 6 8 350 1600
Conduit N° 9 ) 350 374
Conduit N° {1 g 350 183
Conduit N® 14| 6 350 901
Conduit N° 50| 8 300 2500
Conduit N® 47| § 620 13000
Conduit N°23|- 8 200 500
Conduit N 49 8 200 1000
Conduit N° 241 8 380 3000
Conduit N° 52| 8 125 6700
Conduit N° 53] § 630 12150
Conduit N® 541 8 695 6700
Conduit N© 45 8 240 1000
Conduit N°27( 8 600X 570 14000
Conduit N° 56| 8 350X 280 14000 N

Le débit des effluents gazeux est exprimé en métres cubes par heure rapportés a des conditions
normalisées de température (273 kelvins) et :
de pression (101,3 kilopascals) aprés déduction de [a vapeur d’eau (gaz secs).

ARTICLE 3.2.4. VALEURS LIMITES DES CONCENTRATIONS DANS LES REJETS

ATMOSPHERIQUES

Les rejets issus des installations doivent respecter les valeurs limites suivanies ep concentration, les

volumes de gaz étant rapportés :

- a des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kiiopascals)'
apres déduction de la vapeur d’eau (aaz secs) ;



a une teneur en O, précisée dans le tableau ci-dessous,

installations de combustion:

Concentrations
instantanées en
mg/Nm’

Conduits n°1-2-3-4-6-
11

Conduit n® 9-14

Concentration en O, de
référence

3%

3%

NOx en équivalent NO,

200 mg/Nm’

150 mg/Nm’

SOx en équivalent SO,

170 mg/Nm®

35 mg/Nm’

Poussiéres

50 mg/Nm’

/

Ligne de fabrication des extincteurs CO»:

Concentrati
ons
instantanée
S en
mg/Nm’

Conduit
n°30

Conduit n°47

Conduit n°23

COV totaux
non
méthaniques
exprimés en
carbone
total

75 mg/Nm’

100mg/Nm’

100 mg/Nm®

Ligne de fabrication des anpareils 4 roue:

Concentrations
instantanées en

mg/Nm3

AFEElA AN L

COV totaux non
méthaniques
exprimées en
carbone total

Poussiéres

20 mg/Nm’

Ligne de fabrication poudre et eau:

Concentrations
instantanées en mg/N m’

Conduit n°45

COV totaux non
méthanigues exprimés en
carbone total

75 mg/Nm’

Conduit n°49

100 mg/Nm’




Station-service Halon;

Concentrations
instantanées en
mg/N m’

Conduit n°27

Conduif n°56

COV totaux non
méthaniques exprimés
en carbone total

100 mg/Nm®

100 mg/Nm”

ARTICLE 3.2.5. VALEURS LIMITES DES FLUX DE POLLUANTS REJETES

Cond
nit
n®s0

Condu
it n%47

Cond
it
n°23

Cond
uit

n°49

Condu
it n°33

Cond
uit

n°4s

Cond
uit
n°27

Condu
it n°56

% de
rejets
diffus en
Ccov
fotaux non
méthaniq
ues
exprimés
en
carbone
total par
rapport
aux rejets
canalisés

20,00%




TITRE 4 PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX
AQUATIQUES

CHAPITRE 4.1 PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D’EAU

ARTICLE 4.1.1. ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU

5. .
Les prélévements d’eau qui ne s’avérent pas liés 4 la lutte contre un incendie ou aux exercices de secours,

sont autorisées dans les quantités suivantes

Ongine dfe la Nom de la commune du| Prélévement maximal
ressourc | 3
. réseau annuel (m”)
Réseau public SAINT-FLORENTIN 5500 m’

Les installations de prélévement d'eau, quelle qu'en soit l'origine, doivent étre équipées de dispositifs de
mesures volumétriques totalisateurs. Ils doivent étre relevés hebdomadairement les résultats doivent étre
portés sur un registre tenu a disposition de I’inspection des installations classées.

L’exploitant doit rechercher, par tous les moyens possibles et notamment 2 I’occasion des remplacements
des matériels et de réfection d’ateliers, & diminuer au maximum la consommation d’eau de

[*établissement.
La réfrigération en circuits ouverts est interdite.

ARTICLE 4.1.2. CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS DFE,
PRELEVEMENT D’EAUX

Le prélévement d’eau dans le milieu naturel est interdit.

ARTICLE 4.1.3. PROTECTION DES RESEAUX D’EAU POTABLE

Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des
garanties équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles et pour éviter des retours
de substances dans les réseaux d’adduction d'eau publique.

CHAPITRE 4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES

ARTICLE 4.2.1. DISPOSITIONS GENERALES

Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d’effluent liguide non prévu a ’article 4.3.1 ou non
conforme & leurs dispositions est interdit,

A l'exception des cas accidentels ou la sécurité des personnes ou des instalfations serait compromise, il est
interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement

ou étre détruits et le milieu récepteur.



ARTICLE 4.2.2. PLAN DES RESEAUX

Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par I'exploitant, réguliérement mis a jour,
notamment apres chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus 2 la disposition de Vinspection des
installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.
Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte doit notamment faire apparaitre :
- lorigine et la distribution de "ean d'alimentation,
- les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des
disconnecteurs ou tout aufre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire,
)
- les secteurs collectés et les réseaux associés,
- les ouvrages de toutes sories {vannes, compteurs...)
- les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrdle et les points de rejet de toute
nature (interne ou au miliew).

ARTICLE 4.2.3. ENTRETIEN ET SURVEILLANCE

Les réseaux de collecte des effluents sont congus et aménagés de maniére & &ire curables, étanches et
résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y
transiter. L'exploitant s'assure par des contrdles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur
etancheite. Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux régles en vigueur,

ARTICLE 4.2.4. PROTECTION DES RESEAUX INTERNES A ETABLISSEMENT

Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles dé dégrader les réseaux d'égouts
ou de degager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec
d'autres efftuents.

Article 4.2.4.1. Protection contre des risques spécifiques

Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liguides inflammables ou susceptibles de l'étre, sont
€quipés d'une protection efficace contre le danger de propagation de flammes. :

Par les réseaux d'assainissement de 1'établissement ne transite aucun effluent issu d'un réseau collectit
exierne ou d'un autre site industriel.

Article 4.2.4.2. Isolement avec les milieux

Un systéme doit permettre I’isolement des réseaux d’assainissement de l'établissement par rapport a
lextérieur. Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute
circonstance localement et/ou & partir d'un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en
fonctionnement sont définis par consigne.

CHAPITRE 4.3 TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D’EPURATION ET LEURS
CARACTERISTIQUES DE REJET AU MILIEU

ARTICLE 4.3.1. IDENTIFICATION DES EFFLUENTS

L’exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d’effluents suivants :
- les eaux usées domestiques,
- les eaux pluviales.



ARTICLE 4.3.2. COLLECTE DES EFFLUENTS

Les effluents poliués ne contiennent pas de substances de nature a géner le bon fonctionnement des
ouvrages de traitement. :

La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les
valeurs seuils de rejets {ixées par le présent arréié. Ii esi interdit d'abaisser les concentraiions en
substances polluantes des rejets par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des
effluents normaux de l'établissement ou celles nécessaires 4 ia bonne marche des installations de

trattement.
Les rejets directs ou indirects d’effluents dans la nappe d'eaux souterraines ou vers les milieux de surface

sont interdits.

ARTICLE 4.3.3. GESTION DES OUVRAGES : CONCEPTION, DYSFONCTIONNEMENT

La conception et la performance des installations de traitement (ou de pré-traitement) des effluents
aqueux, notamment les séparateurs d'hydrocarbures, permettent de respecter les valeurs limites imposées
au rejet par le présent arrété. Elles sont entretenues, exploitées et surveillées de maniére & réduire au
minimum les durées d'indisponibilité ou a faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts
(débit, température, composition...) y compris a [’occasion du démarrage ou d'arrét des installations.

Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire
& un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrété, I'exploitant prend les dispositions
nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrétant si besoin les fabrications concernées.
Les réseaux de collecte de I"établissement doivent étre équipés d’obturateurs de facon 2 maintenir toute
pollution accidentelle a I"intérieur de 1’ établissement.

ARTICLE 4.3.4. SANS OBJET
ARTICLE 4.3.5. LOCALISATION DES POINTS DE REJET

Les réseaux de collecte des effluents générés par 'établissement aboutissent aux points de rejet qui
présentent les caractéristiques suivantes :

Point de rejet vers le milieu réceptenr codifié par le
présent arrété

N°RI1,RZ,R3

Nature des effluents
Exutoire du rejet
Traitement avant rejet

Milieu naturel récepteur ou Station de traitement

collective
Conditions de raccordement

Eaux pluviales des voiries imperméabilisées et de
toiture

Réseau eaux pluviales communal

Séparateur & hydrocarbures pour je parking et les aires
de dépotage fioul

Armangon

Autorisation de rejet

Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le
présent arrété

N°® R4,R5

Nature des effluents
Exutoire du rejet
Traitement avant rejet

Milieu naturel récepteur ou Station de traitement
coliective
Conditions de raccordement

Eaux sanitaires, caux utilisées pour le restaurant
d'entreprise

Réseaun eaux usées communal

Bac a graisses pour les eaux issues du restaurant
d'entreprise

Station d’¢épuration de SAINT-FLORENTIN -

Autorisation de rejet




ARTICLE 4.3.6. CONCEPTION, AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT DES OUVRAGES DE
REJET

Article 4.3.6.1. Conception

Les dispositions du présent arrété s’appliquent sans préjudice de I’autorisation délivrée par la collectivité
a laquelle appartient le réseau public et 'ouvrage de traitement collectif, en application de l'article 1.
1331-10 du Code de la Santé Publigue. Cette autorisation est transmise par I’exploitant au Préfet.

Article 4.3.6.2. Aménagement des points de prélévements

Sur chaque ouvrage de rejet d'effluents liquides est prévu un point de prélevement d'échantilions et des
points de mesure (débit, température, concentration en polluant, ...). Ces pomts sont aménagés de
maniére & Etre aisément accessibles et permetire des interventions en toute sdcurite. Toutes les
dispositions doivent également étre prises pour faciliter les interventions d'organismes extérieurs i la
demande de l'inspection des installations classées.

Les agents des services publics doivent avoir libre accés aux dispositifs de prélévement qui équipent les
ouvrages de rejet vers le milieu récepteur. :

ARTICLE 4.3.7. CARACTERISTIQUES GENERALES DE L’ENSEMBLE DES REJETS

Les effluents rejetés doivent étre exempts :
- de matiéres flottanies,
- de produils susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou
indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes,
- de tout produit susceptible de nuire 2 la conservation des ouvrages, ainsi que des matiéres
deposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le
bon fonctionnement des ouvrages. :

Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :
- Température : inférieure & 30°C

- pH : compris entre 5,5 et 8,5

ARTICLE 4.3.8. GESTION DES EAUX POLLUEES ET DES EAUX RESIDUAIRES INTERNES
AL’ETABLISSEMENT

Les réseaux de collecte sont congus pour évacuer séparément chacune des diverses catégories d'eaux
pollues 1ssues des activités ou sortant des ouvrages d’épuration interne vers les trajtements appropries
avant d’étre évacuées vers le milicu récepteur autorisé a les recevoir.

ARTICLE 4.3.9. SANS OBJET
ARTICLE 4.3.10. SANS OBJET

ARTICLE 4.3.11. EAUX PLUVIALES SUSCEPTIBLES D’ETRE POLLUEES

Les eaux pluviales polluées et collectées dans les installations sont éliminées vers jes filieres de
traitement des déchets appropriées. En ’absence de pollution préalablement caractérisée, eiles pourront
&tre évacuées vers le milieu récepteur dans les limites autorisées par le présent arrété.

Il est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des eaux pluviales et les réseaux
de collecte des effluents pollués ou susceptibles d’étre pollués.



ARTICLE 4.3.12. VALEURS LIMITES D’EMISSION DES EAUX EXCLUSIVEMENT
PLUVIALES

L'exploitant est tenu de respecter avant rejet des eaux pluviales non polluées dans le milieu récepteur
considéré, les valeurs limites en concentration ci-dessous définies pour le point de rejet EP

Paramétre Concentration maximale (mg/l) ¥Fréquence d’analyse
MES 35

Annuelle (voir détail &

DCO 80 l'article 9.2.3 du présent
Hydrocarbures 5 .y

. arrété)

totaux

TITRE 5 - DECHETS
CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION

ARTICLE 3.1L.1, LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DECHETS

L'exploitant prend toutes Jes dispositions nécessaires dans la conception, 1'aménagement, et I'exploitation
de ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise et en limiter la

production.

ARTICLE 5.1.2. SEPARATION DES DECHETS

L exploitant effectue a I'intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de
fagon & faciliter leur traitement ou leur élimination dans des filiéres spécifiques.

Les déchets dangereux sont définis par I’article R. 541-8 du Code de I’Environnement.

Les déchets d’emballage visés par les articles R. 543-66 a R. 543-72 du Code de I’Environnement sont
valorisés par réemploi, recyclage ou toute autre action visant & obtenir des déchets valorisables ou de
’énergie.

Les huiies usagées doivent étre éliminées conformément aux articles R. 543-3 4 R. 543-15 et R 543-40 du
code de I’environnement portant réglementation de la récupération des huiles usagees et ses textes
d’application (arrét¢ ministériel du 28 janvier 1999). Elles sont stockées dans des réservoirs étanches et
dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de I'eau ou tout
autre déchet non huileux ou contaminé par des PCB.

Les piles et accumulateurs usagés doivent étre éliminés conformément aux dispositions de I'article R.
543-131 du Code de I’Environnement relatif a la mise sur le marché des piles et accumulateurs et  leur
¢élimination.

Les déchets d’équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des
articles R. 543-196 a R. 543-201 du Code de I’Environnement.

Les huiles usagées doivent tre remises & des opérateurs agréés (ramasseurs ou exploitants d’installations
d’élimination). :

ARTICLE 5.1.3. CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
D’ENTREPOSAGE INTERNES DES DECHETS

Les déchets et résidus produits, entreposés dans 1’établissement, avant leur traitement ou leur élimination,
doivent I’étre dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par
des eaux metéoriques, d’une poliution des eaux superficieiles et souterraines, des envols et des odeurs)
pour les populations avoisinantes et |’environnement. i



En particulier, les aires d’entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont
réalisées sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et des
eaux métdoriques souillées.

ARTICLE 5.1.4. DECHETS TRAITES OU ELIMINES A ’EXTERIEUR DE
I’ETABLISSEMENT

L’exploitant €limine ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres a garantir les
intéréts visés a Particle L. 511-1 du Code de I’Environnement. Il s’assure que les installations utilisées
pour cette élimination sont réguliérement autorisées a cet effet.

ARTICLE 5.1.5. DECHETS TRAITES OU ELIMINES A L’INTERIEUR DE
E’ETABLISSEMENT

Toute élimination de déchets dans I’enceinie de |’établissement (incinération & 1’air libre, mise en dépdt a
titre définitif) est interdite.

ARTICLE 5.1.6. TRANSPORT

Chaque lot de déchets dangereux expédié vers I’exiérieur doit &tre accompagné du bordereau de suivi
établi en application de I'arrété ministériel du 29 juillet 2005 relatif au bordereau de suivi des déchets
dangereux mentionné & I’article 541-45 du Code de I’Environnement.

Les opérations de transport de déchets doivent respecter les dispositions des article R. 541-50 4 R, 541-64
et R. 541-79 du Code de I'Environnement relatif au transport par route au négoce et au courtage de
déchets. La liste mise a jour des transporteurs ufilisés par exploitant, est tenue a la disposition de
I’inspection des installations classées.

L’ importation ou Pexportation de déchets ne peut étre réalisée qu’aprés accord des autorités compétentes
en application du réglement (CE) n° 1013/2006 du Parlement europeen et du Conseil du 14 juin 2006
concernant les transferts de déchets.

ARTICLE 5.1.7. DECHETS PRODUITS PAR L’ETABLISSEMENT

Les principaux déchets générés par le fonctionnement normal des installations sont limités auwx quantités
suivantes :

Codes | Quantité maximale
Type de déchets des annuelle Destination
déchets (tonnes)
Cartons 2001 01 170 Valorisation
Autres DB du 104 61 49 160 Centre de tri
site
Chutes de bois |20 01 40 55 Valorisation
Palettes 2001 38 1i0 Valorisation
’Qaﬂopches 16 92 0,15 Tri et valorisation
dimprimante 16
DEEE 160213 0,3 Valorisation
. 2001 R o
Néons 1% 0,3 Valorisation
Chiffons souillées | 5,)8:2 2 Incinération




Filtres secs 50202 5 Incinération
Diluants peintures 108 01 13 4 Incinération
Eau de nettoy 8¢ 1120301 33 Incinération
sérigraphie
Fau de dégraissage | 14 06 08 28 Incinération
Déchets provenant de 'unité de dénaturation des extincteurs
Poudres
extinctrices 16 0509 800 Valorisation
« propres »
Poudres
extinctrices 16 0509 200 Incinération
« souillées »
Melange cau+ 1oy 350 Incinération
émulseur
Déchets divers
plastiques des 19 12 04 60 Valorisation - Recyclage
extincteurs
Déchets
métalliques issus |19 12 02 700 Valorisation - Recyclage
des extincteurs N

ARTICLE 5.1.8. EMBALLAGES INDUSTRIELS

Les déchets d'emballages industriels doivent étre éliminés dans Jes conditions des articles R, 543-66 4 R
543-72 et R. 543-74 du Code de I’Environnement portant application des articles I.. 541-1 et suivants du
Code de PEnvironnement relatifs 4 ['€limination des déchets et 4 Iz récupération des matériaux et relatif,
notamment, aux deéchets d'emballage dont les détenteurs ne sont pas des ménages (J.O. du 21 juillet
1994),

TITRE 6 - PREVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS

CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 6.1.1. AMENAGEMENTS

L’installation est construite, équipée et exploitée de fagon que son fonctionnement ne puisse étre a
I"origine de bruits transmis par voie arienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de
comprometire la santé ou la séeurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.

Les prescriptions de Parrété ministériel du 23 janvier 1997 relatif & la limitation des bruits émis dans
Penvironnement par les installations relevant du livre V — titre 1 du Code de 1'Environnement, ainsi que
les régies techniques annexées 2 la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques €mises
dans ’environnement par les installations classées sont applicables.

ARTICLE 6.1.2. VEHICULES ET ENGINS

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés & Pintérieur de
Iétablissement, et susceptibles de constituer une géne pour le voisinage, sont conformes aux dispositions
des articies R. 571-1 a R. 571-24 du Code de I’Environnemenit.



ARTICLE 6.1.3. APPAREILS DE COMMUNICATION

L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirénes, avertisseurs, haut-patleurs ...)
génant pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé a la prévention ou au
signalement d’incidents graves ou d’accidents.

CHAPITRE 6.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES
La localisation des points 1,2 et 3 est définie sur le plan annexé au présent arrété.

ARTICLE 6.2.1. VALEURS LIMITES D’EMERGENCE

Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence
- supérieare aux valeurs admissibles fixées dans le tableau suivant, dans les zones 4 émergence
réglementée.

. . ) ; Emergence admissible pour la
Niveau de bruit ambiant existant dans g b

les zones a émergence réglementée

période allant de 7h 4 22h, sauf

Emergence admissible pour la
période allant de 22h & 7h, ainsi

(incluant le bruit de I’ établissement) dlimancl}e.s’ que les dimanches et jours fériés
et Jours feriés
5 dB(A) 3 dB(A)

ARTICLE 6.2.2. NIVEAUX LIMITES DE BRUIT

Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de I’établissement les valeurs
suivantes pour ies différentes périodes de la journée

ERIODE DE JOUR
Allant de 7Th & 22h,
(sauf dimanches et jours fériés)

PERIODE DE NUIT
Allant de 22h a 7h,

(ainst que dimanches et jours fériés)

]

Point 1 64 dB(A) 60 dB(A)
Point 2 60 dB(A) 57dB(A)
Point 3 61dB(A) 58dB(A)

CHAPITRE 6.3 VIBRATIONS

En cas d'émissions de vibrations mécaniques génantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des
biens ou des personnes, les points de contrdle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que Ia
mesure des niveaux vibratoires émis seront déterminés suivant les spécifications des régles techniques
annexées 4 la circulaire ministérielle n® 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises
dans 'environnement par les installations classées,.




TITRE 7 - PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

CHAPITRE 7.1 CARACTERISATION DES RISQUES

ARTICLE 7.1.1. INVENTAIRE BDES SUBSTANCES OU PREPARATIONS DANGEREUSES
PRESENTES DANS L’ETABLISSEMENT

L’inventaire et I’état des stocks, y compris des substances ou préparations dangereuses susceptibles d’étre
présentes dans I’établissement (nature, état physique, quantité, empiacement) en tenant compte des
phrases de risques codifiées par la réglementation en vigueur est constamment tenu & jour.

L’exploitant dispose, sur le site et avant réception des matieres, des fiches de données de séeurité pour les
matiéres dangereuses prévues dans le Code du Travail. Ces documents sont tenus en permanence, de
maniére facilement accessible, a la disposition des services d’incendie et de secours et de I’inspection des

installations classées.

Les substances & phrase de risque R 45, R 46,R 49,R 60, R 61 ne doivent pas excéder la quantité de 15
kg. L'exploitant devra mettre en oeuvre tous les moyens possibles pour diminuer voire supprimer cette
quantité.

ARTICLE 7.1.2. ZONAGES INTERNES A I’ETABLISSEMENT

L'exploitant identifie les zones de 1"établissement susceptibles d’étre & Porigine d’incendie, d'émanations
toxiques ou d'explosion de par la présence de substances ou préparations dangereuses stockédes ou
utilisées ou d'atmosphéres nocives ou explosibles pouvant survenir soit de facon permanente ou semi-

permanente.
Ces zones sont matérialisées par des moyens appropriés et reportées sur un plan systématiquement tenu 4

Jjour,
La nature exacte du risque et les consignes & observer sont indiguées a l'entrée de ces zones et en tant que

de besoin rappelées a l'intérieur de celles-ci. Ces consignes sont incluses dans les plans de secours &’ils
existent.

CHAPITRE 7.2 INFRASTRUCTURES ET INSTALLATIONS

ARTICLE 7.2.1. ACCES ET CIRCULATION DANS L'ETABLISSEMENT

L'exploitant fixe les régles de circulation et de stationnement, applicables & l'intérieur de 'établissement.
Les régies sont portées a la connaissance des Intéressés par une signalisation adaptée et une information
appropriée.

Les voies de circulation et d'accés sont notamment délimitées, maintenues en constant état de propreté et
dégagées de tout objet susceptible de géner le passage. Ces voies sont aménagdes pour que les engins des
services d’incendie et de secours puissent évoluer sans difficulté.

L'établissement est efficacement ci6turé sur la totalité de sa périphérie.

Article 7.2.1.1. Gardiennage et contrile des accés

Aucune personne €trangere a !’ établissement ne doit avoir libre accés aux installations.
L’exploitant prend les dispositions nécessaires au contrfle des accés, ainsi qu’a la connaissance
permanente des personnes présentes dans |’établissement.

Le site dispose d'une installation de télésurveillance du site en période nocturne.

Article 7.2.1.2. Voies et aires de circulation
Les installations sont facilement accessibles par les services de secours.



Les voies et aires de circulation sont aménagées pour que les engins des services de lutte contre l'incendic
et de secours puissent évoluer sans difficuité.
Les votes de circulation, les pistes et voies d'accés sont nettement délimitées.

ARTICLE 7.2.2, BATIMENTS ET LOCAUX

A lintérieur des ateliers, les allées de circulation sont aménagées et maintenues constamment dégagées
pour faciliter la circulation du personnel ainst que l'intervention des secours en cas de sinistre.

La structure du batiment est métallique. Un mur coupe-feu sépare la zone de production de la zone de
stockage dans l'atelier (REI 120)

L'ateher est équipé de lanterneaux dans la partie stockage.

L'ensemble de l'atelier dispose d'¢iéments répartis uniformément, susceptibles de fondre ou de se briser en
cas d'incendie, libérant ainsi une surface complémentaire a celle des exutoires précédemment cités.

ARTICLE 7.2.3. INSTALLATIONS ELECTRIQUES — MISE A LA TERRE

Les installations électriques sont congues, réafisées et entretenues conformément aux normes en vigueur.
La mise & la terre est effectude suivant les 1égles de l'art et distincte de celle des installations de protection
contre lz foudre.

Une vérification de I"ensemble de I'installation &lectrique est effectuée au minimum une fois par an par
un organisme compétent qui mentionme trés explicitement les défectuosités relevées dans 80N rapport.
L'exploitant conserve une trace écrite des éventuelles mesures correctives prises.

Article 7.2.3.1. Zones susceptibles d’étre i oricine d’une ex: fosion
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Les dispositions de l'article 2 de l'arrété ministériel du 31 mars 1980, portant réglementation des
installations €lectriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations
classces et susceptibies de présenter des risques d'explosion, sont applicables a l'ensemble des zones de
risque d'atmosphére explosive de 1'établissement. Le plan des zones 2 risques d’explosion est porté a la
connaissance de I’organisme chargé de la vérification des installations électriques.

Les masses métalliques contenant et/ou véhiculant des produits inflammables et explosibles susceptibles
d'engendrer des charges électrostatiques sont mises & la terre et relides par des liaisons équipotentielles.

ARTICLE 7.2.4. PROTECTION CONTRE LA FOUDRE

Les installations sur lesquelles une agression par la foudre peut &tre a l'origine d'événements susceptibles
de porter gravement atteinte, directement ou indireclement 4 la sécurité des installations, & la sécurité des
personnes ou a la qualit¢ de 'environnement, sont protégées contre la foudre en application de {'arrété
ministériel en vigueur.

CHAPITRE 7.3 GESTION DES OPERATIONS PORTANT SUR DES SUBSTANCES
POUVANT PRESENTER DES DANGERS

ARTICLE 7.3.1. CONSIGNES D'EXPLOITATION DESTINEES A PREVENIR LES ACCIDENTS

Les opérations comportant des manipulations susceptibles de créer des risques, en raison de leur nature ou
de leur proximité avec des installations dangereuses, et la conduite des installations, dont le
dysfonctionnement aurait par leur développement des conséquences dommageables pour le volsinage et



environnement (phases de démarrage et d'arrét, fonctionnement normal, entretien...) font l'objet de
procédures et instructions d'exploitation écrites et contrdlées.

Ces consignes doivent notamment indiquer :

- Pinterdiction de fumer :

- [’interdiction de tout brulage a Pair libre ;

- T'obligation du « permis d’intervention » ou « perniis de feu » ;

- les procédures d’arrét d’urgence et de mise en sécurité de Pinstallation (électricité, ventilation,
climatisation, chauffage, fermeture des portes coupe-feu, obturation des écoulements d’égouts
notamment) ;

- les moyens d’extinction a utiliser en cas d’incendie ;

- la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de

I*établissement, des services d’incendie et de secours.
En cas d'alerte provenant du site PRIMAGAZ, I'exploitant doit supprimer toutes les sources de chaleur:

- Extinction de feux nus, chauffages (cigarettes, chalumeaux, brilleurs),
- Interdiction de mise en service de toutes sources d'étincelles (briquets, Jampes electriques,
i¢léphone, chariots
¢lévateurs),
Interdiction d'utiliser les voitures

ARTICLE 7.3.2. INTERDICTION DE FEUX

Il est interdit d'apporter du feu ou une source d'ignition sous une forme quelcongue dans les zones de
dangers présentant des risques d'incendie ou d'explosion sauf pour les interventions ayant fait lI'objet d'un

permis d’intervention spécifique.

ARTICLE 7.3.3. FORMATION DU PERSONNEL

Outre l'aptitude au poste occupé, les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le
personnel intérimaire, regoivent une formation sur les risques inhérents des installations, la conduite 2
tenir en cas d'incident ou accident et, sur la mise en ceuvre des moyens d'intervention, Des mesures sont
prises pour vérifier le niveau de connaissance et assurer son maintien.

Cette formation comporte notamment :

- les explications nécessaires pour la bonne compréhension des consignes,

- des exercices périodiques de simulation d'application des consignes de sécurité prévues par le
présent arrft¢, ainsi quun entrainement régulier au maniement des moyens d'intervention
affectés a leur unité,

- un entrainement périodique & la conduite des unités en situation dégradée vis-a-vis de fa séourité
et a l'intervention sur celles-ci,

- une sensibilisation sur le comportement humain et les facteurs suscepiibles daltérer les
capacités de réaction face au danger.

ARTICLE 7.3.4. TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE

Tous les travaux d'extension, modification ou maintenance dans les installations ou & proximité des zones
& risque inflammable, explosible et toxique sont réalisés sur la base d'un dossier préétabli définissant
notamment leur nature, les risques présentés, les conditions de leur intégration au sein des installations ou
unités en exploitation et les dispositions de conduite et de surveillance a adopter.

Les travaux font 'objet d'un permis déliveé par une personne diiment habilitée et nommément dési gnée.



Article 7.3.4.1. « permis d’intervention » ou « permis de feu »

Les travaux conduisant a une augmentation des risques (emploi d’une flamme ou d’une source chaude par
exemple) ne peuvent étre effectués qu’apres délivrance d’un « permis d’intervention » et éventuellement
d’un « permis de feu » et en respectant une consigne particuliére.

Le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et {a consigne particulidre doivent éire
établis et visés par Pexploitant ou une personne qu’il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont
effectués par une entreprise extérieure, le « permis d’intervention » et éventueliement le « permis de feu »
et la consigne particuliére doivent étre signés par I’exploitant et I’entreprise exiérieure ou les personnes
qu’ils auront nommément désignées.

Aprés la fin des travaux et avant la reprise de Iactivité, une vérification des installations doit &tre
effectuée par ’exploitant ou son représentant ou le représentant de I’éventuelle entreprise extérieure.

CHAPITRE 7.4 SANS OBJET

CHAPITRE 7.5 PREVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES

ARTICLE 7.5.1. ORGANISATION DE L’ETABLISSEMENT

-Une consigne écrite doit préciser les vérifications & effectuer, en particulier pour s’assurer
périodiquement de I’étanchéité des dispositifs de rétention, préalablement & toute remise en service apres
arrét d’exploitation, et plus généralement aussi souvent que le justifieront les conditions d’exploitation.
Les vérifications, les opérations d’entretien et de vidange des rétentions doivent étre notées sur un registre
spécial tenu a Ja disposition de 1’inspection des installations classées.

ARTICLE 7.5.2. ETIQUETAGE DES SUBSTANCES ET PREPARATIONS DANGEREUSES

Les flits, réservoirs et autres emballages, les récipients fixes de stockage de produits dangereux d'un
volume supérieur a 800 | portent de maniére trés lisible la dénomination exacte de leur contenu, le
numero et le symbole de danger défini dans la réglementation relative 3 I"étiguetage des substances et
préparations chimiques dangereuses.

A proximité des aires permanentes de stockage de produits dangereux en récipients mobiles, les symboles
de danger ou les codes correspondant aux produits doivent étre indiqués de fagon trés lisible.

ARTICLE 7.5.3. RETENTIONS

Tout stockage fixe ou temporaire d'un liquide susceptible de créer une poliution des eaux ou des sols est
associ¢ a une capacité de rétention dont le volume est au moins égal 4 la plus grande des deux valeurs
suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
- 50 % de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition n'est pas applicabie aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale a 250 litres, la capacité de
rétention est an mons égale 4 :
- dans le cas de liquides inflammables, & I'exception des Jubrifiants, 50 % de Ia capaciig tolale des
fiits,
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fiits,
- dans tous les cas, 800 | minimum ou égale & la capacité totale lorsque celie-ci est inférieure a
800 1.



La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elie pourrait contenir, résiste 4 'action physique et
chimique des fluides et peut étre contrGlée & tout moment. Il en est de méme pour son éventuel dispositif
d'obturation qui est maintenu fermé en permanence.

Les capacités de rétention ou les réseaux de collecte et de stockage des égouttures et effluents accidentels
ne comportent aucun moyven de \nd;moe par simnle gravité dans le résean d'assainissement on le milien
naturel.

La conception de la capacité est telle que toute fuite survenant sur un réservoir associé y soit récupérée,
compte tenu en particulier de la différence de hauteur entre le bord de la capacité et le sommet du
réservoir.

Ces capacités de rétention doivent étre construites suivant les régles de l'art, en hmltant notamment les
surfaces susceptibles d'étre mouillées en cas de fuite.

Les déchets et résidus produits considérés comme des substances ou préparations dangereuses sont
stockés, avant leur revalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risques de
pollution (prévention d’un lessivage par les eaux météoriques, d’une pollution des eaux superficielies et
souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et ’environnement.

Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets considérés comme des substances
ou préparations dangereuses, sont réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et aménagées pour la
récupération des eaux météoriques.

ARTICLE 7.5.4. RESERVOIRS

L'étanchéité des réservoirs associés 4 la rétention doit pouvoir étre contrdlée & fout moment.
Les matériaux utilisés doivent éire adaptés aux produits utilisés de maniére, en particulier, a éviter toute

réaction parasite dangereuse,
Les capalisations doivent étre installées & l'abri des chocs et donner toute garantie de résistance aux

actions mécaniques, physiques, chimiques ou électrolytiques. 1l est en particulier interdit d'intercaler des
tuyauteries flexibles entre le réservoir et les robinets ou clapets d'arrét, isolant ce réservoir des appareils
d'utilisation.

ARTICLE 7.5.5. REGLES DE GESTION DES STOCKAGES EN RETENTION

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés & une méme
rétention.

Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxigues, corrosifs ou dangereux
pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs installés en fosse
magonnee ou assimilés, et pour les liquides inflammables dans le respect des dispositions du présent

arréié.
L'exploitant veille 4 ce que les volumes potentiels de rétention restent disponibles en permanence, A cet

effet, 'évacuation des eaux pluviales respecte les dispositions du présent arréié.

ARTICLE 7.5.6. STOCKAGE SUR LES LIEUX D’EMPLOI

Les matiéres premicres, produits intermédiaires et produits finis considérés comme des substances ou des
préparations dangereuses sont limités en quantité stockée et utilisée dans les ateliers au minimum
technique permettant leur fonctionnement normal.

ARTICLE 7.5.7. TRANSPORTS - CHARGEMENTS - DECHARGEMENTS

Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes sont étanches et relides a des rétentions
dimensionnées selon les régies de I’art. Des zones adéquates sont aménagées pour le stationnement en
sécurité des veéhicules de transport de matiéres dangereuses, en attente de chargement ou de

.déchargement,



Le transport des produits a ’intérieur de Iélablissement est effectué avec log précautions nécessaires pour
¢viter le renversement accidentel des emballages.

En particulier, les transferts de produit dangereux & 1’aide de réservoirs mobiles s’effectuent suivant des
parcours bien déterminés et font Pobjet de consignes particuliéres.

Le stockage et le manipulation de produits dangereux on polluants, solides ou liquides (ou liquéfids) sont
effectués sur des aires étanches et ameénagées pour la récupération des fuites éventuelles.

Les 1éservoirs sont equipés de maniére & pouvoir vérifier leur niveau de remplissage & tout moment et
empécher ainsi leur débordement en cours de remplissage.

Ce dispositif de surveillance est pourvu d'une alarme de niveay haut.
p .

ARTICLE 7.5.8. ELIMINATION DES SUBSTANCES OU PREPARATIONS DANGEREUSES

L’¢limination des substances oy préparations dangereuses Técupérées en cas d’accident suit
prioritairement la filidre déchets Ia plus approprige.

CHAPITRE 7.6 MOYENS D’ INTERVENTION EN CASD’ACCIDENT ET
ORGANISATION DES SECOURS

ARTICLE 7.6.1. DEFINITION GENERALE DES MOYENS

L’exploitant met en ceuvre des moyens d’intervention conformes 4 [’étude de dangers,
L'ensemble du systéme de iutie contre I'incendie fait Yobjet d'un plan Etablissements Répertorids établj
par Yexploitant,

ARTICLE 7.6.2. ENTRETIEN DES MOYENS D’INTERVENTION

Ces équipements sont maintenus en hon €tat, repérés et facilement accessibles.

L’exploitant doit fixer les conditions de maintenance et les conditions d'essais périodiques de ces
matériels.

Les dates, les modalités de ces controles et les observations constatces doivent éire inscrites sur un
registre tenu 4 la disposition des services de la protection civile, d'incendie et de secours et de I'inspection
des installations classées.

ARTICLE 7.6.3. SANS OBJET

ARTICLE 7.6.4. RESSOURCES EN EAU ET MOUSSE

L'exploitant dispose a minima de

- un reseau d'extinction automatique de type sprinkler d'une capacité de 462 m* qui protége e
batiment principal;

- I poteau incendie délivrant un débji minimal de 60 m*/h placé a proximité dy stockage externe de
palettes coté Nord-Ouest du site ;

- des extincteurs en nombre et en qualité adaptés aux risques, doivent étre Judicieusement répartis
dans I'établissement et notamment 3 proximité des dépdts de matieres combustibles et des postes
de chargement et de déchargement des produits et déchets |

- uneréserve d'eau de 300 m- (type citerne souple) qui doit étre installée avant [e 31 Janvier 2010.

- un sysieme de détection et dextinction automatique 4 gaz dans le jocal produits inflammables,



Ces matériels doivent &tre accessibles et utilisables en toutes circonstances. [ls doivent étre conformes
aux normes en vigueur et compatibles avec les moyens de secours publics.

Le r_és_m_. egt maillé et comporte des vannes de barrage en nombre suffisant pour que {oute section
affectée une rupture, lors d'un sinistre par exemple, soit isolée.

ARTICLE 7.6.5. CONSIGNES DE SECURITE

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les modalités d'application des dispositions du présent
artété sont établies, intégrées dans des procédures générales spécifigues et/ou dans les procédures et
instructions de travail, tenues a jour et affichées dans les lieux fréqueniés par le personnel.

Ces consignes indiguent notamment :

- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque dans les parties de l'installation qui, en
raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matiéres mises en ceuvre, stockées,
utilisées ou produites, sont susceptibles d'étre a l'origine d'un sinistre pouvant avoir des
conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en
sécurité de l'installation,

- les procédures d'arrét d'urgence et de mise en sécurité de I'installation (électricité, réseaux de
fluides),

- les mesures & prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances
dangereuses et notamment les conditions d’évacuation des déchets et eaux souilides en cas
d*épandage accidentel,

- les movens d'extinction 2 utiliser en cas d'incendie,

- la procédure dalertc avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de
['établissement, des services d'incendie et de secours,

- la procédure permettant, en cas de lutte confre un incendie. d'isoler le site afin de prévenir tout
transfert de pollution vers le milieu récepteur.

ARTICLE 7.6.6. CONSIGNES GENERALES D'INTERVENTION
L’exploitant dispose :

- d'un moven permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;
- de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours ;
- d'un systéme interne d'alerte incendie ;

- d’un plan d'intervention en cas de sinistre. Ce plan doit définir les mesures d'organisation, les
méthodes d'intervention et les moyens nécessaires de lutte contre les sinistres et de secours dont il
dispose compte tenu de la nature, de la consistance et des conditions de mise en ceuvre des
moyens de secours privés dont il s'est assuré le concours et des moyens de secours publics dont il

a connaissance.

L’exploitant organise, au moins tous les deux ans, un exercice de défense contre I'incendie, par mise en
ceuvre du plan d’intervention.



ARTICLE 7.6.7. SANS OBJET
ARTICLE 7.6.8. PROTECTION DES MILIEUX RECEPTEURS

Article 7.6.8.1. Bassin de confinement

Les réseaux d'assainissement susceptibles de recueiilir I’ensemble des eaux polluées lors d'un accident ou
d'un incendie sont raccordés & un bassin de confinement étanche aux produits collectés et d'une capacité
minimum de 1 500 m’

Ce bassin devra étre installé avant le 30 juin 2010.
Ce bassin est maintenu en temps normal au niveau permettant une pleine capacité d'utilisation. Les
organes de commande nécessaires & leur mise en service doivent pouvoir &tre actionnés en toute

circonstance.

Avant rejet, les eaux d’extinction d’incendie sont analysées puis pompées pour étre traitées dans un centre
spécialisé si cela est nécessaire.

TITRE 8 - CONDITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A CERTAINES
INSTALLATIONS DE L’ETABLISSEMENT

CHAPITRE 8.1 STATION-SERVICE HALONS

ARTICLE §8.1.1. REGISTRE ENTREE/SORTIE

L'exploitant doit tenir & jour un €tat indiguant la nature et la quantité des hydrocarbures halogénés recus,
stockés, consommes, récupéres et recyclés, anquel est annexé un plan général des stockages.

Cet ¢tat esl tenu 2 la disposition de I'inspecteur des installations classées et des services d'incendie et de
SECOUTS,

La présence dans les ateliers de matiéres dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de
Yexploitation.

ARTICLE 8.1.2. VERIFICATION PERIODIQUE DES EQUIPEMENTS

Afin de limiter les risques de fuites (ou de déclenchement intempestifs pour les installations d'extinction),
les équipements (y compris les organes de détection et de déclenchement) doivent &tre régulierement
contrdlés, et au moins une fois par an par une personne compétente et répondant aux conditions et
capacité professionnelle et d'inscription sur un registre préfectoral prévues par 'article 4 du décret du 7
decembre 1992 relatif aux {luides frigorigénes. Le contréle doit étre effectué en utilisant un détecteur de
fluides manuel ou un contrdleur d'ambiance déplacé devant chaque site de fuite potentielle. Le détecteur
et ie contrdleur d'ambiance doivent étre adaptés au fluide contenu dans l'installation.

La présence de contrbleurs d'ambiance ne dispense pas du controle annuel d'étanchéité.

Les détecteurs de fuites et les contréleurs d'ambiance doivent répondre & un seuil de sensibilité minimum,
vérifié annuellement et exprimé en unité usuelle de ces appareils, conforme 4 la réglementation et aux
normes applicables. Lorsquil est procédé 4 un contréle d'étanchéité, un marquage amovible doit étre
apposé sur les composants nécessitant une réparation,

Un contréle d'étanchéite doit également étre effectué sur les appareils clos en exploitation au moment de
la mise en service de I'appareil. Ces opérations de maintenance doivent faire 'objet d'un rapport tenu a la
disposition de l'inspection des instailations classées.



ARTICLE 8.1.3. VIDANGES

A l'exception de celles nécessaires a la sécurité des hommes ou la protection des éguipements, toute
opération de dégazage des fluides est interdite dans ['atmosphére.

Lorqqu’il est nécessaire, lors de 'instailation ou & l'occasion de leur entretien, de leur I'éparai'ion oude la
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doit, en outre, &tre intégrale et assurée par une personne compélente.

ARTICLE 8.1.4. PROTECTION INDIVIDUELLE

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux
risques présentés par ['installation et permettant 'intervention en cas de sinistre, doivent étre conservés a
proximité du dépdt et du lieu d'utilisation. Ces matériels doivent &tre entretenus en bon état et vérifics
périodiquement. Le personnel est formé & I'emploi de ces matériels.

ARTICLE 8.1.3. VALEURS LIMITES ET CONDITIONS DE REJET

L'exploitant doit prendre toutes les dispositions nécessaires afin de Hmiter les émissions & l'atmosphére
notamment en procedant aux vérifications périodiques prévues a 'article 8.1.2 et aux récupérations

prévues a ’article 8.1.3.
Les pertes annuelles exprimées en masse de chaque substance utilisée doivent étre inférieures 2 3%.
Ces pertes doivent €tre mesurées selon les méthodes définies 4 "articie 8.1.6.

ARTICLE 8.1.6, BILAN PERIODIQUE DE LA POLLUTION REJETEE

Les émissions de fluides doivent étre évaluées par les moyens comptables prévus & Particle 8.1.1, les
substances récupérées, revendues, cédées ou détruites étant déduites.

L exploitant doit inclure dans les pertes les guantités de halon qui demeure dans les gaz de purge des
bouteilles.

Cect d01t Etre réalisé suite & une anatyse de la concentration des halons dans les gaz de purge puis par le
produit de cette concentration par le volume des bouteilles traitées.

Une évaluation des pertes annuelles doit étre effectuée au moins tous les ans.

L'exploitant est fenu de déclarer les émissions de halons conformément & arrété ministérie] du 24

décembre 2002 :

- Transmission de la déclaration avant le 1¥ avril de Pannée n+] pour ’année n

- Déclaration auprés de M. Le Préfet de I’Yonne

- Transmission d’une copie, dans le méme délai, par voie électronique a ’inspection des
instaliations classées

ARTICLE 8.1.7. PLAQUE SIGNALETIQUE

Les équipements et les capacités de stockage doivent porter une plague signalétique précisant la nature, la
quantité maximale de fluide qu'ils contiennent.

L'interdiction de dégazage dans l'atmosphére prévue a Darticle 8.1.3 doit faire l'objet d'un marquage
efficace sur les équipements.



ARTICLE 8.1.8. CONTROLE D'ETANCHEITE
Un contréle d'étanchéité doit étre effectué avant remplissage de l'installation et & lissue de chaque
intervention affectant le circuit emprunté par le fluide.

ARTICLE 8.1.9. ORIFICES DE VIDANGE

Les équipements (réservoirs, cuves, canalisations) doivent étre congus de maniére 4 permettre la vidange
telle que prévue & l'article 8.1.3. et le chargement en fluide de maniére confinée.

A cet effet, chaque portion de circuit doit &tre dotée d'au moins un orifice dimensionné obturable.

Les orifices doivent &tre obturés par les robinets de vidange 4 étanchéité renforcée, protégés contre les
ouvertures accidentelies par des capuchons. '

ARTICLE 8.1.10. COMPATIBILITE DES MATERIAUX

Les matériaux utilisés pour la fabrication des composants en contacts avec le fluide doivent &tre
compatibles avec les hydrocarbures halogénés et les lubrifiants mis en ceuvre.

ARTICLE 8.1.11. DIMENSIONNEMENT

Les assemblages doivent &tre réalisés par soudage ou brasage. Les raccords visés doivent &ire réservés
aux nécessités de démontage pour entretien,

Les appareils et réservoirs doivent étre conformes 4 la réglementation relative aux appareils sous pression
de gaz.

TITRE 9 - SURVEILLANCE DES EMISSIONS ET DE LEURS EFFETS

CHAPITRE 9.1 PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE
ARTICLE 9.1.1. PRINCIPE ET OBJECTIFS DU PROGRAMME I’AUTO SURVEILLANCE

Afin de maiiriser les émissions de ses installations ef de suivre leurs effets sur environnement,
Pexploitant définit et met en ceuvre sous sa responsabilité un programime de surveillance de ses émissions
et de leurs effets dit programme d’auto surveillance. L’exploitant adapte et actualise la nature et |
fréquence de cette surveillance pour tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs
performances par rapport aux obligations réglementaires, et de leurs effets sur Penvironnement
L’exploitant décrit dans un document tenu 2 la disposition de P’inspection des installations classées les
modalités de mesures et de mise en ceuvre de son programme de surveillance, v compris les modalités de
transmission & I'inspection des installations classées.

Les articles suivants définissent le contenu minimum de CE programme en terme de nature de mesure, de
paramétres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur
Penvironnement, ainsi que de fréquence de transmission des données d’auto surveillance.



CHAPITRE 9.2 MODALITES D’EXERCICE ET CONTENU DE L’AUTO
SURVEILLANCE

ARTICLE 9.2.1. AUTO SURVEILLANCE DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES

Insiailations de combusiion:

r . D -----
Composés | Conduits ;11] 2-3-4-6 Conduit n° 9-14
0, Tous les 3 ans Tous les 3 ans
NOy en équivalent NO» Tous les 3 ans Tous les 3 ans
SOx en équivalent SO» Tous les 3 ans Tous les 3 ans
Poussiéres Tous les 3 ans /

Ligne de fabrication des extincteurs CO»:

Composé Conduit n°50 |
COV fotaux non méthaniques exprimés en

carbone total Anpuelle I
Lione de fabrication des appareils a roue:
Concentrations instantanées en mg/N m’ Conduit n°24
Poussiéres Tous les 3 ans
Ligne de fabrication poudre et eau:
Concentrations instantanées en mg/Nm’ Conduit n°24
COV totaux non méthaniques exprimés en
Annuelle
carbone total
Station-service Halon:
Concentrations instantanées en mg/N m’ Conduit n°27 et 56
COV totaux non méthaniques exprimés en
q P Annuelle
carbone total

ARTICLE 9.2.2. AUTOSURVEILLANCE DES EMISSIONS PAR BILAN

L'exploitant met en place un plan de gestion de solvants, mentionnant notamment les entrées et les sorties
de soivants de l'instaliation. Ce plan devra comporter un plan de réduction et de substitution des
composés A phrases de risque R 45, R 46,R 40,R 60, R 61. Ce plan est tenu a la disposition de l'inspection
des installations classées.



ARTICLE 9.2.3. AUTO SURVEILLANCE DES EAUX RESIDUAIRES

Les dispositions suivantes pour les regjets R1,R2,R3 sont mises en ceuvre

Année N:

Année N-+1:

Paramétre Rejet Méthode
MES Rl Prélévement sur 24
heures
DCO R Prélévement sur 24
heures
Hydrocarbures R1 Prélevement sur 24
fotaux heures
Paramétre Rejet Méthode
MES R2 Prélévement
instantané
DCO R2 Prélevement
instantané
Hydrocarbures R2 Préiévement
totaux instantané
Paramétre Rejet Méthode
MES R3 Prélevement
instantané
DCO R3 Prélevement
instantané
Hydrocarbures R3 Prélevement
totaux instantané
Parameétre Rejet Méthode
MES R1 Préigvement
instantané
DCO Rl Prélévement
instantand
Hydrocarbures R1 Prélevement
| totaux instantané




Année N+2:

Paramétre Rejet Méthode
MES R2 Prélévement sur 24
heures
DCO R2 Prelevement sur 24
heures
Hydrocarbures R2 Prélévement sur 24
totaux heures
Paramectre Rejet Méthode
MES R3 Prélevement
instantané
DCO R3 Prélévement
instantané
Hydrocarbures R3 Prélévement
totaux instantané
Paramétre Rejet Méthode
MES R1 Prélévement
instantané
DCO R1 Prélévement
instantang
Hydrocarbures R1 Prélévement
totaux instantané
Paramétre Rejet Méthode
MES R2 Prélevement
instantané
DCO R2 Prélévement
instantané
Hydrocarbures R2 Prélevement
totaux instantané
Paramétre Rejet _ Méthode
MES 3 Prelévement sur 24
heures
DCO R3 Prélevement sur 24
heures
Hydrocarbures R3 Prélévement sur 24
totaux heures




Les résultats sont maintenus 3 disposition de I’inspection des installations classées.

ARTICLE 9.2.4. AUTO SURVEILLANCE DES DECHETS

Les résultats de surveillance sont présentés selon un registre ou un modeéle établi en accord avec
I'inspection des instaliations classées. Ce récapitulatif prend en compie les types de déchets produits, les
quantités et les filidres d’élimination retenues,

L'exploitant utilisera pour ses déctarations la codification réglementaire en vigueur,

Article 9.2.4.1. Analyse ef transmission des résultats d’auto surveillap ce des déchets

L ¢limination des déchets fera I"objet dune comptabilité précise tenue en permanence 4 la disposition de
Iinspection des installations classées. A cet effet, "exploitant tient un registre sur lequel doivent éire
portés, a minima pour chaque déchet, les renseignements suivants :

- la désignation du déchet, son origine et son code indiqué a annexe I du décret du 18 avrii

2002 relatifa la

classification des déchets,

- ladate d’enlévement,

- le tonnage des déchets,

le numéro du ou des bordereanx de suivi de déchets émis,

- la désignation du ou des modes de traitement ef, le cas échéant, 1a désignation de 1z oy des
operations de transformation préalable et leur(s) code(s) selon les annexes II-A et II-B de la
directive 75/442/CEE du 15 juillet 1975 ;

- le nom, l'adresse et, le cas ¢chéant, le numére SIRET de l'installation destinataire finale ;

- le cas échéant, le nom, 'adresse et Ie numéro SIRET des installations dans lesquelles les déchets
ont €t¢ préalablement entreposés, reconditionnés, transformés ou traités ;

- le nom et l'adresse du ou des fransporteurs et, le cas échéant, leur numéro SIREN ainsi que leur
numéro de récépissé conformément au déeret du 30 juillet 1998 relatif au transport par route, au
négoce et au courtage de déchets ;

- la date d'admission des déchets dans l'installation destinataire finale et, le cas eéchéant, dans les
instellations dans lesquelles les déchets ont été préalablement entreposés, reconditionnss,
transformés ou traités ainsi que la date du traitement des déchets dans l'instaflation destinataire
finale :

- le cas échéant, le nom, ladresse et le numéro SIREN du négociant ainsi que son numéro de
récépissé conformément au décret du 30 juillet 1998 susvisé,

Les documents justificatifs de I’exécution de Pélimination des déchets seront annexés ay registre prévy
ci-dessus et tenus 2 la disposition de IPinspection des installations classées,

Chaque lot de déchets dangereux expédi¢ vers Iextérieur doit étre accompagne du bordereau de suivi
etabli en application de Iarticle 4 du décret du 30 maj 2005 relatif au contréle des circuits de traitement
des déchets et dont le modéle est fixé par arrété ministériel du 29 juiilet 2005.

L'exploitant utilisera pour ses déclarations Ia codification réglementaire en vi gueur,

- ARTICLE 9.2.5. SANS OBJET
ARTICLE 9.2.6. AUTO SURVEILLANCE DES NIVEAUX SONORES

Une mesure de Ia situation acoustique sera effectuée tous les 5 ans. par un organisme ou une personne
qualifi¢ dont le choix sera communiqué préalablement a 'inspection des installations classées. Ce
controle sera effectué par référence au plan annexé au présent arrété, indépendamment des contréles
ultérieurs que Pinspection des installations classées pourra demander.



CHAPITRE 9.3 SUIVI, INTERPRETATION ET DIFFUSION DES RESULTATS

ARTICLE 9.3.1. ACTIONS CORRECTIVES

L exploitant suit jes résultats des mesures qu’il réalise en application du 9.2, notamment ceiles de son
programme d’auto surveillance, les analyse et les interpréte. 11 prend le cas échéant les actions correctives
appropriées lorsque des résultats font présager des risques ou inconvénients pour }’environnement ou
d’écart par rapport au respect des valeurs réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de

leurs effets sur Ienvironnement.
En particulier, lorsque fa surveillance environnementale sur les eaux souferraines ou les sols fait

apparaitre une dérive par rapport 4 1’état initial de 1’environnement, soit réalisé en application de ’article
R 512-8 1 1° du Code de I'Environnement, soit reconstitué¢ aux fins d’ interprétation des résultats de
surveillance, 'exploitant met en ceuvre les actions de réduction complémentaires des émissions
approprides et met en ceuvre, le cas échéant, un plan de gestion visant & rétablir la compatibiiité entre les

milieux impactés et leurs usages.

ARTICLE 9.3.2. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RESULTATS D'AUTOSURVEILLANCE

L'exploitant doit transmettre & { 'Inspection des Installations Classées les rapports ¢tablis par les
organismes choisis pour son autosurveillance, sous un délai de 1 mois a compter de Ja réception du

rapport dudit organisme.

ARTICLE 9.3.3. TRANSMISSION DES RESULTATS DE L’AUTOSURVEILLANCE DES
DECHETS

Les justificatifs évoqués & I"article 9.2.4 doivent &tre conserves
ARTICLE 9.3.4. SANS OBJET

ARTICLE 9.3.5. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RESULTATS DES MESURES DE
NIVEAUX SONORES

Les résultats des mesuzes réalisées en application de Iarticle 9.2.6 sont transmis 2 M. le Préfet de ["Yonne
dans le mois quj suit leur réception avec les commentaires et propositions éventuelies d’amélioration.

TITRE 10 - SANS OBJET

TITRE 11 - MESURES EXECUTOIRES

CHAPITRE 11.1 NOTIFICATION ET PUBLECITE

Le présent arrété sera notifié au pétitionnaire,

Un extrait de cet arrdté, comportant notamment toutes les prescriptions auxquelles est soumise
PPexploitation de 1’établissement, sera affiché de fagon visible en permanence dans I’¢tablissement par les
soins de I"exploitant.

Une copie du présent arrété sere déposée en mairie de la commune sur le territoire de laquelle est installe
1’établissement, et tenue a disposition du public. Un extrait de cet arréte, comportant notamment toutes les
prescriptions auxquelies est soumise I"exploitation de I'établissement sera affiché pendant un mois a la

porte de la mairie par les soins du maire.



Un avis rappelant la délivrance de la présente autorisation et indiquant ol les prescriptions imposées &
I'exploitant de ’établissement peuvent étre consultées sera publié par les soins des services de la
préfecture, aux irais du pétitionnaire, dans deux journaux locaux diffusés dans tout le département.

CHAPITRE 11.2 EXECUTION ET COPIES

M. le Secrétaire général de la Préfecture, M. le Maire de SAINT-FLORENTIN, M. le Maire de CHEU le
Directeur Régional de I’Industrie, de la Recherche et de I’Environnement de Bourgogne, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de I"exécution du présent arrété notifié par voie administrative & exploitant

¢t dont copie sera adressée |
- M. le Maire de SAINT-FLORENTIN, de CHEU ainsi qu’aux maires des communes de

GERMIGNY, CHEU et LIGNY LE CHATEL,
- M. le Directeur Régional de ["Industrie, de la Recherche et de I’Environnement,
- M. le Directeur Régional de I’Environnement,
- M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales (inspection de la santé),
M. le Directeur Départemental de I'Equipement et de 1'Agriculture,
M. le Directeur Départemental du Travail et de I’Emploi,
- M. le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de I’ Yonne,
M. le Chef du service interministériel de défense et de protection civile,
M. le Commissaire Enquéteur,
- M. le Président du tribunal administratif de Dijon
- M. e Colonel commandant ie groupement de Gendarmerie de I’Yonne
- Le pétitionnaire.

Fait & Auxerre, le {4 JAN 2010

Pour le Préfet,
Le Sous-Préfet,
Secrétaire (Général,

P f%ﬁ;ﬂuﬂé GENEY
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