PREFET Direction régionale et interdépartementale
?:ML'ESSONNE de I'environnement, de 'aménagement et
ot des transports d‘lle-de-France

Evry-Courcouronnes, le 25/05/2023
Unité départementale de I'Essonne
Cité Administrative
Boulevard de France
91010 EVRY-COURCOURONNES Cedex

RAPPORT DE L'INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSEES
Visite d'inspection du 25/04/2023

Contexte et constats

roblissor  GEGDRISQUES

CIM -1 Chemin du PORT 91350 GRIGNY

1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 25/04/2023 dans ['établissement CIM

implanté 1, chemin du Port 91350 Grigny. L'inspection a été annoncée le 24/03/2023. Cette partie «
Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques ( https://www.georisques.gouv.fr/ ).

La visite d'inspection est inscrite dans |le cadre du programme d'inspection annuel.

Les informations relatives a I'établissement sont les suivantes :
« CIM
* 1, chemin du Port 91350 Grigny
*+ Code AIOT : 0006504280
* Régime : Autorisation
» Statut Seveso : Seveso seuil haut
« |ED:Non

Les activités du dépot de la CIM concernent, d’'une part, le stockage en réservoirs de produits
pétroliers réceptionnés par oléoduc destinés a I'approvisionnement des stations-services et livreurs
de fioul domestique et, d'autre part, la mise a disposition de postes de chargement pour le
remplissage en produit des camions citernes de ses clients.

Les liquides inflammables arrivent par oléoduc jusqu’au terminal TRAPIL T14 situé en bordure de
propriété. De ce terminal partent des tuyauteries qui permettent |‘alimentation du dépét.
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Le dépot est constitué de :

« 32 bacs répartis dans 4 cuvettes de rétention distinctes de forme carrée, chacune découpée en
compartiment accueillant de 1 a 3 bacs ;

- 9 postes de chargement de camions citernes en source et 3 en démes pouvant accueillir des
camions de 12 m* 2 36 m®

Les thémes de visite retenus sont les suivants :

Situation administrative de I"établissement ;

Suites données a la visite d'inspection du 25/04/2022 ;
Etude de dangers ;

Porter a connaissance du 17 aoUt 2022 ;

Prévention des risques ;

MMR : Détecteur liquide d’hydrocarbures.

2) Constats

2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de
I'environnement reléve de la responsabilité de |'exploitant. Le contréle des prescriptions réalisé ne
se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et a ce titre, ne constitue pas
un examen de conformité de l'administration a I'ensemble des dispositions qui sont applicables a
I'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les
installations dans leur état au moment du contrdle.

A chaque point de contrdle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les
informations suivantes :

le nom donné au point de contrdle ;

la référence réglementaire de la prescription controlée ;

si le point de contrdle est la suite d'un contréle antérieur, les suites retenues lors de la

précédente visite ;

la prescription controlée ;

a l'issue du contrdle :

* le constat établi par l'inspection des installations classées ;

* |es observations éventuelles ;

* le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;

* le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées a
Monsieur le Préfet; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une
mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

« avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent a proposer a
Monsieur le Préfet, conformément aux articles L171-7 et L171-8 du code de |'environnement,
des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent
aussi étre proposees ;

« susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de
statuer sur la conformité, ou pour des faits n‘engageant pas la sécurité et dont le retour a la
conformité peut étre rapide, I'exploitant doit transmettre a l'inspection des installations
classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il pourra
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étre proposé a Monsieur le Préfet, conformément aux articles L171-7 et L171-8 du code de
I'environnement, des suites administratives ;
*  «sans suite administrative ».

2-2) Bilan synthétique des fiches de constats
Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de facon exhaustive

pour chaque point de contréle. Leur synthése est |a suivante :

Les fiches de constats suivantes font |'objet d'une proposition de suites administratives :

Si le point de ros;:’oi sm:’; €8
controie prov) l'lnspectiﬁn des
z Point de Référence d'vne précédente i . Proposition
N . SR : BTG installations
contréle réglementaire inspection : suite(s) : de délais
_ classées a l'issue de
qui avai(ent) été
la présente
donnée(s) p
inspection
‘OB 61de
I'inspection du |Arrété Préfectoral Avad s T aTre
10/05/2021: |du 23/07/2020, i Lettre de suite :
1 3 ; de suite - 3 mois
Tuyauteries article Annexe | > préfectorale
; - préfectorale
mises sur Article 8.2.5
rétention ;
Valeurs limites Arrété Préfectoral AV Stiitscs Latee
des eaux du 23/07/2020, 3 Lettre de suite ’
3 ; : de suite ] 3 mois
exclusivement article Annexe | > c&fastorale préfectorale |
‘pluviales |Artic|e 448 PIELS %
NE33ae | Avec suites, Lettre
Iinspection du |Autre du 01/01/2012, 2 Lettre de suite ;
4 s de suite o ‘3 mois
10/05/2021: |article 6.3 . préfectorale |
M préfectorale \
Pland‘action | = =
Fiihedavie AuFre du 01/07/2911, Avec su1tes'>, Lettre letitadesiiia | :
5 4 article DT93 Section de suite | 3 mois
des MMRI ‘ § préfectorale
iy 9 préfectorale
. Arrété Préfectoral -
Entretien des du 23/07/2020, Avec sunte:?, Lettre | i ke :
7 moyens : de suite ‘ y 3 mois
T R ATIGn article Annexe 1> e préfectorale |
Article 7.7.2 R | |
Arrété Préfectoral Avecsuitss. Lettie ~
Automate de |du 23/07/2020, = Lettre de suite )
9 : . de suite L 3 mois
sécurité article Annexe 1> Eractoiale préfectorale
Article 75.9 P |
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Proposition de

Si le point de STt
cofitrole ?rovnent I'Inspection des foa
N Point de Référence d'une précédente inchillations Proposition
contréle réglementaire inspection : suite(s) sk S tsel il de délais
qui avai(ent) été f Sisan te
donnée(s) i
inspection
Arrété Préfectoral :
Lett 3
du 23/07/2020, Avec sultes, LEttre | | . itre de suite .
10 POl commun : de suite 3 mois
‘article Annexe 1> fectorale préfectorale
Article 774 3
‘I'?lirc:ss.‘le:t?on du ArfEts Prefectorl Avec suites, Lettre
[ du 23/07/2020, e | Lettre de suite .
13  |10/05/2021 : 3 de suite 3 mois
article Annexe 1> préfectorale
MMRI ! préfectorale ‘
: |Article 7.5 ‘
détecteurs gaz N l
NC 11 de ‘ |
I'inspection du |Arrété Préfectoral As st TRbE
14 10/05/2021 : du 23/07/2020, i sui;e Lettre de suite 5o
Volume de article Annexe 1> Sfsetcale préfectorale 0
rétention cuve |Article 76.2 P
émulseur i
Installations  |Arrété Préfectoral Latire desuits
21 |électriques - |du 23/07/2020, / feaein S 3 mois
Vérifications |article 7.3.6.b RIS
|
> Arrété Préfectoral 1
23 l?rot'ectlon des du 23/07/2020, / Lettre de suite S rois
équipements article 773.h préfectorale
Entretien des |Arrété Préfectoral Lertiaid it
24 moyens du 23/07/2020, / i fe c;::1| € | 3mois
'd’intervention |article 7.7.2 Riveg =
G:Stltr; s Arrété Ministériel du ety it
o 8 26/05/2014, article 7 / Sey | Zmok
accidents ou STREE préfectorale
des incidents P
Gestion des  |Code de
27 ‘presque I'environnement du / Lettre de suite B
laccidents ou  |24/09/2020, article préfectorale e
des incidents |R 512-69
Entretien des | Arrété Ministériel du Letivad it
29 |moyens 23/07/2020, article / ‘ = érfe te SU; e 3 mois
d’intervention |7.7.2 | Brar e
|
Effets dominos .Code 2l | Lettre de suite L }
30 e, I'environnement du / préfectomls 3 mois
|
1 12/05/2023 J
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