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1) Contexte

Le  présent  rapport  rend  compte  de  l’inspection  réalisée  le  30  mai  2023  dans  l'établissement 
LABORATOIRE NAJJAR implanté 315 RUE GEORGES CHARPAK - TECHNOPARC SAONE VALLEE EST - 
01390 CIVRIEUX.
Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site https://www.georisques.gouv.fr. 

La Dombes fait actuellement l'objet de mesures de restriction de prélèvements d'eau en raison du 
niveau très bas des nappes phréatiques. En effet, l'arrêté préfectoral du 29 mars 2023 a placé le 
secteur Dombes-Certines en situation « d'alerte renforcée » sur les eaux souterraines et a prévu en 
application  de  l'arrêté  préfectoral  cadre  sécheresse  de  l'Ain  du 07  avril  2023  un  ensemble  de 
prescriptions  relatives  à la  préservation de la ressource en eau et s'appliquant notamment aux 
établissements industriels.

A ce titre, l'unité départementale de l'Ain de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes a décidé de mener 
une campagne d'inspections auprès des établissements industriels relevant de la réglementation 
des installations classées afin de s'assurer du respect de ces restrictions. C'est dans ce contexte que 
l'établissement LABORATOIRES NAJJAR de Civrieux a fait l'objet d'une inspection.

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :
• LABORATOIRE NAJJAR
• 315 RUE GEORGES CHARPAK - TECHNOPARC SAONE VALLEE EST - 01390 CIVRIEUX
• Code AIOT : 0100022339
• Régime : Néant
• Statut Seveso : Non Seveso
• IED : Non
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L'établissement LABORATOIRES NAJJAR est spécialisé dans la fabrication de parfum et de produits 
pour la toilette. Il relève du régime de la déclaration au titre des rubriques :

• 1510-3 :  entrepôts couverts (stockage de matières ou produits  combustibles en quantité 
supérieure à 500 tonnes) : 18000 m3 ;

• 2630 : fabrication de ou a base de détergents et savons : 6,5 t/j.

La déclaration initiale a été transmise le 11 mai 2022 à l'administration.

Le thème de visite retenu est le suivant : prélèvements en eau.
                 
2) Constats
           
2-1) Introduction

Le  respect  de  la  réglementation  relative  aux  installations  classées  pour  la  protection  de 
l’environnement relève de la responsabilité de l’exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne 
se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas 
un examen de conformité de l’administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à 
l’exploitant.  Les  constats  relevés  par  l’inspection  des  installations  classées  portent  sur  les 
installations dans leur état au moment du contrôle.

A  chaque  point  de  contrôle  est  associée  une  fiche  de  constat  qui  comprend  notamment  les 
informations suivantes :

• le nom donné au point de contrôle ;
• la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
• si  le point de contrôle est  la  suite d'un contrôle antérieur,  les suites retenues lors de la 

précédente visite ;
• la prescription contrôlée ;
• à l'issue du contrôle :

• le constat établi par l'inspection des installations classées ;
• les observations éventuelles ;
• le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
• le  cas  échéant  la  proposition  de  suites  de  l'inspection  des  installations  classées  à 

madame la  Préfète;  il  peut  par  exemple s'agir  d'une lettre  de suites,  d'une  mise  en 
demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :
• «  avec  suites  administratives  »  :  les  non-conformités  relevées  conduisent  à  proposer  à 

madame  la  Préfète,  conformément  aux  articles  L.171-7  et  L.171-8  du  code  de 
l’environnement,  des  suites  administratives.  Dans  certains  cas,  des  prescriptions 
complémentaires peuvent aussi être proposées ;

• « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de 
statuer sur la conformité, ou pour des faits n’engageant pas la sécurité et dont le retour à la 
conformité peut être rapide, l’exploitant doit transmettre à l’inspection des installations 
classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il pourra 
être proposé à madame la Préfète, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de 
l’environnement, des suites administratives ;

• « sans suite administrative ». 
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2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive 
pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives : 

N° Point de contrôle Référence réglementaire
1 Sécheresse – Prélèvement Arrêté Préfectoral du 07/04/2023, article 6
2 Sécheresse – Dispositions de réduction Arrêté Préfectoral du 07/04/2023, article 6

2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

L'inspection des installations classées a constaté que l'établissement est un « petit consommateur » 
d'eau et qu'à ce titre, il ne fait pas l'objet de mesure de restriction des prélèvements.
Toutefois, l'inspection des installations classées relève que l'exploitant est sensibilisé au sujet et met 
en oeuvre à son niveau des mesures d'économie d'eau en réutilisant notamment les eaux pluviales 
récoltées. 

2-4) Fiches de constats

N° 1 : Sécheresse – Prélèvement

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 07/04/2023, article 6
Thème(s) : Risques chroniques, Prélèvement
Prescription contrôlée : 
L’exploitant prélève moins de 1 000 m³/an dans le milieu et moins de 7 000 m³/an pour le total 
prélevé (réseau d’eau potable et milieu) – cas 1.
L’exploitant prélève plus de 1 000 m³/an dans le milieu ou plus de 7 000 m³/an pour le total prélevé 
(réseau d’eau potable et milieu) – cas 2.
Constats :
L’exploitant a déclaré à l'inspection des installations classées ne prélever de l'eau qu'à partir du 
réseau de distribution d'eau potable et de sa cuve de récupération des eaux pluviales d'un volume 
de 11 m3. L'eau est utilisé dans des procédés de fabrication de savon.
L'exploitant  a  présenté  les  factures  d'eau  des  3  dernières  années.  Les  consommations  d'eau 
annuelles sont de l'ordre de 500 m3/an.
L'établissement relève donc du cas 1 (voir prescriptions ci-dessus).

L'’établissement est implanté dans le bassin d’eaux souterraines « Dombes-Certines-Nord », placé 
en « alerte renforcée » sécheresse par arrêté préfectoral du 29 mars 2023.
A ce titre, il est visé par les mesures de réduction de consommation d’eau relatives aux activités 
industrielles  (dont  ICPE),  commerciales  et  artisanales  dont  la  consommation est  inférieure ou 
égale à 7 000 m³/an, fixées à l’annexe 6 dudit arrêté.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet
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N° 2 : Sécheresse – Dispositions de réduction

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 07/04/2023, article 6
Thème(s) : Risques chroniques, Restrictions
Prescription contrôlée : 
Mettre en œuvre des dispositions au moins temporaires de réduction des prélèvements d’eau et 
limiter au maximum les consommations.
Les  opérations  exceptionnelles  consommatrices  d’eau  et  génératrices  d’eaux  polluées  sont 
reportées.
Pour  les  activités  disposant  d’un  arrêté  préfectoral  fixant  des  dispositions  quantitatives 
spécifiques à la sécheresse, ces dernières s’appliqueront.
Constats :
L'exploitant a informé l'inspection des installations classées que l'eau prélevée sur le réseau était 
uniquement réservée  à  des  fins  industrielles  (fabrication de savon)  et  que  la  qualité  de l'eau 
pluviale récoltée n'était pas adaptée à cet usage industriel.

L'exploitant  n'a  pas  identifié  d'opération  exceptionnelle  consommatrice  d'eau  mais  utilise 
toutefois, autant que possible, l'eau pluviale récoltée quand les usages le permettent.

L'inspection des installations classées considère que ces prescriptions sont respectées.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet
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